
被災状況

対策事例

ひとことメモ（参考）

照明器具

■照明器具の落下（チェーン吊下げ式）
・ 地震の揺れにより照明器具及び吊下げ金

具（チェーンペンダント式）ともに床に落下
した。

■照明器具の落下（パイプ吊下げ式）
・ 天井に設置した吊下げ金具（パイプペンダ

ント）が脱落し、照明器具本体が落下したり
吊り下がった状態になった。

■日常点検
・ 吊り金具の取付部にゆるみ等がないか確認する。
・ 金具にさび、腐食等はないか確認する。
・ 照明器具のカバー類にゆるみはないか確認する。

■補強対策
・ 吊り金具を掛けているフックを外れ防止の機能の

あるフックに変更する。（下図参照）
・ チェーン吊下げ式の場合は市販のビニールチュ

ーブをチェーンに被せる事で、地震時の器具に与
える揺れによる衝撃を軽減できる。※

・ 振れ止め補助材を取り付けることが有効である。
（レースウエイなどの取り付け器具については柱・
壁等に固定する。）（右図参照）

■補強対策については「学校施設の非構造部材等の耐震点検に関する調査研究」報告書*1より引用
■照明器具のランプを「飛散防止型蛍光ランプ」に取り替えることも有効である。

※東京消防庁消防科学研究所研究「転倒防止に関する研究開発」より引用
◇http://www.tfd.metro.tokyo.jp/ts/skk/02-3.htm

2004年新潟県中越地震

吊り金具の変更

2004年新潟県中越地震

振れ止め取付例

振止めの例

レースウエイ取付例

振止め装置は施されているか

レースウエイ

吊りボルト

ステンレスワイヤー等

蛍光灯

地震による被災状況と対策事例CASE④
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被災状況

ひとことメモ（参考）

■空調室外機の転倒

・ 地震の揺れにより固定金具がはずれ、

空調室外機が転倒した。

室外機（冷暖房設備）

2005年福岡県西方沖地震

■２階以上の庇・ベランダに設置されている室外機が地震により転倒した場合、地面への落下が危惧さ

れ、通行人等へ危害を及ぼすおそれがあるため、機器の取付に当たっては十分注意する。

対策事例

■日常点検

・ 固定金具のゆるみ、さび、腐食等はないか確認する。

・ 固定金具が取り付く側の基礎面に欠損等の不具合

が生じていないか確認する。

■転倒防止

・ ストッパーの固定により浮き上がり変形を拘束する。

（右写真参照）

■庇（ひさし）等への設置の危険性

・ 空調室外機を庇やベランダに設置した場合、

地震の揺れによる転倒･落下により、通行人

等へ危害を及ぼすおそれがある。

地震による被災状況と対策事例CASE⑤
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被災状況

対策事例

ひとことメモ（参考）

■コンクリート基礎上での移動

・ 高置水槽と基礎部分との固定が不十分で、

地震の揺れによる衝撃で、高置水槽が滑り

出した。

■対策図は「防災マニュアル 東京大学生産技術研究所（2002年4月）」より引用

高置水槽・冷却塔

■コンクリート基礎の移動および脱落

・ 高置水槽が、地震の揺れで基礎から滑り出して脱

落した。

・ また、基礎自体も地震の揺れで移動・転倒した。

■日常点検

・ アンカーボルトおよびストッパーのゆるみ、さび、腐食等はないか確認する。

・ アンカーボルトおよびストッパーが取付く側の基礎面に欠損等の不具合が生じていないか確認する。

・ 地震直後も継続使用を目的とする場合、配管が変位吸収継手になっているか確認する。

2004年新潟県中越地震 2004年新潟県中越地震

変位吸収継手の例

地震による被災状況と対策事例CASE⑥

9



被災状況

対策事例

ひとことメモ（参考）

■鉄筋コンクリート造屋外煙突の損傷

・ 屋上に突出した鉄筋コンクリート造屋外煙突の基部

に損傷が生じ傾斜した（写真(a)参照）。

・ 校舎に並立した煙突が倒壊した。（写真(b)参照）。

■改修方法は「学校施設の非構造部材等の耐震点検に関する調査研究」報告書*1を参照して下さい。

煙 突

■金属製煙突の傾斜

・ 屋外あるいは屋内の金属製煙突の頂部が

傾いた。

■日常点検

・ コンクリート製の煙突については、ひび割れ、仕上げモルタルの剥離・剥落、鉄筋さび、腐食などの劣

化が見られないか確認する。

・ 金属製の煙突については、固定金具にさび、腐食等はないか、固定ワイヤー等にゆるみはないか、煙

突にガタが無く安定しているか確認する。

・ 利用されていない、あるいは老朽化したまま放置された煙突はないか、校内を点検する。

■転倒・落下防止

・ 利用予定のない煙突はできるだけ撤去する。

・ 振れ止め補助材を取り付けるとともに、コンクリート製等の重量物については固定用のステイ、ワイヤー

等の端部をアンカー等により十分強固に定着・緊結する。

・ 補強が困難な煙突は建物改修時に撤去し造り替える。（それまでの間は前述の補強を行うか、破損時

の影響範囲の小規模なものについてはその影響範囲を立入禁止とする。）

2004年新潟県中越地震

2004年新潟県中越地震
1983年日本海中部地震

東大生研岡田研

(a)

1983年日本海中部地震／東大生研岡田研(b)

地震による被災状況と対策事例CASE⑦
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